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INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO

SITA:                                        FOLIO REAL:
# CATASTRO:
PROPIETARIO:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA CANTÓN

LÁMINA

DISTRITO

Edificio

Modelo PT-U-01

Elaborado por:

Unidad de Ejecución de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARÁ, ÚNICAMENTE, PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROTOTIPO
INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA LÁMINA, EL CUAL ES UNO
DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA
CUENTA DE PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA,
CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE AÑO BASE
DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.  NO PODRÁ SER
UTILIZADO PARA TRÁMITES DE CONSTRUCCIÓN, O DE NINGÚN
OTRO TIPO

DISEÑO DE SITIO

PROFESIONAL COORDINADOR:

A-1

ICO-15697

NOMBRE:  ING. MARCIAL RIVERA  RODRÍGUEZ

FIRMA:

JULIO - 2012INDICADA

PROFESIONAL RESPONSABLE DE DISEÑO:

A-23564

NOMBRE:  ARQ. DEGANIT SANCHEZ ACEVEDO

FIRMA:
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INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO

SITA:                                        FOLIO REAL:
# CATASTRO:
PROPIETARIO:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA CANTÓN

LÁMINA

DISTRITO

Edificio

Modelo PT-U-01

Elaborado por:

Unidad de Ejecución de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARÁ, ÚNICAMENTE, PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROTOTIPO
INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA LÁMINA, EL CUAL ES UNO
DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA
CUENTA DE PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA,
CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE AÑO BASE
DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.  NO PODRÁ SER
UTILIZADO PARA TRÁMITES DE CONSTRUCCIÓN, O DE NINGÚN
OTRO TIPO

DETALLE DE PROTOTIPO

A-3JULIO - 2012INDICADA

PROFESIONAL COORDINADOR:

ICO-15697

NOMBRE:  ING. MARCIAL RIVERA  RODRÍGUEZ

FIRMA:

PROFESIONAL RESPONSABLE DE DISEÑO:

A-23564

NOMBRE:  ARQ. DEGANIT SANCHEZ ACEVEDO

FIRMA:



Ćrea

Juegos

1 2

3

3

1

2

CORDčN

AMARILLO




SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA DE SEÑALIZACIÓN VIAL

SE¤AL DE ALTO, ALUMINIO CALIBRE 22.

1

PASO PEATONAL, PINTURA COLOR BLANCO, REFLECTIVA,

ALTA DENSIDAD.

SE¤ALIZACIčN PINTADA EN LA CALZADA DE CIRCULACIčN VIAL

PINTURA COLOR AMARILLO, REFLECTIVA, DE ALTA DENSIDAD.

SE¤AL DE VELOCIDAD MĆXIMA, ALUMINIO CALIBRE 22.

SE¤AL NI¤OS EN LA VIA, METAL ESMALTADO

CALIBRE 22.

2

3

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO

SITA:                                        FOLIO REAL:
# CATASTRO:
PROPIETARIO:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA CANTÓN

LÁMINA

DISTRITO

Edificio

Modelo PT-U-01

Elaborado por:

Unidad de Ejecución de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARÁ, ÚNICAMENTE, PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROTOTIPO
INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA LÁMINA, EL CUAL ES UNO
DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA
CUENTA DE PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA,
CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE AÑO BASE
DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.  NO PODRÁ SER
UTILIZADO PARA TRÁMITES DE CONSTRUCCIÓN, O DE NINGÚN
OTRO TIPO

PLANTA DE SEÑALIZACIÓN VIAL
SIMBOLOGÍA DE SEÑALIZACIÓN VIAL

A-3JULIO - 2012INDICADA

PROFESIONAL COORDINADOR:

ICO-15697

NOMBRE:  ING. MARCIAL RIVERA  RODRÍGUEZ

FIRMA:

PROFESIONAL RESPONSABLE DE DISEÑO:

A-23564

NOMBRE:  ARQ. DEGANIT SANCHEZ ACEVEDO

FIRMA:
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INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO

SITA:                                        FOLIO REAL:
# CATASTRO:
PROPIETARIO:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA CANTÓN

LÁMINA

DISTRITO

Edificio

Modelo PT-U-01

Elaborado por:

Unidad de Ejecución de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARÁ, ÚNICAMENTE, PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROTOTIPO
INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA LÁMINA, EL CUAL ES UNO
DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA
CUENTA DE PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA,
CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE AÑO BASE
DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.  NO PODRÁ SER
UTILIZADO PARA TRÁMITES DE CONSTRUCCIÓN, O DE NINGÚN
OTRO TIPO

PERFIL LONGITUDINAL

A-4JULIO - 2012INDICADA

PROFESIONAL COORDINADOR:

ICO-15697

NOMBRE:  ING. MARCIAL RIVERA  RODRÍGUEZ

FIRMA:

PROFESIONAL RESPONSABLE DE DISEÑO:

IT-16513

NOMBRE:  ING. FRANCISCO REYES CORDERO

FIRMA:
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INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO

SITA:                                        FOLIO REAL:
# CATASTRO:
PROPIETARIO:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA CANTÓN

LÁMINA

DISTRITO

Edificio

Modelo PT-U-01

Elaborado por:

Unidad de Ejecución de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARÁ, ÚNICAMENTE, PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROTOTIPO
INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA LÁMINA, EL CUAL ES UNO
DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA
CUENTA DE PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA,
CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE AÑO BASE
DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.  NO PODRÁ SER
UTILIZADO PARA TRÁMITES DE CONSTRUCCIÓN, O DE NINGÚN
OTRO TIPO

A-5JULIO - 2012INDICADA

PROFESIONAL COORDINADOR:

ICO-15697

NOMBRE:  ING. MARCIAL RIVERA  RODRÍGUEZ

FIRMA:

PROFESIONAL RESPONSABLE DE DISEÑO:

A-23564

NOMBRE:  ARQ. DEGANIT SANCHEZ ACEVEDO

FIRMA:

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE PLUVIALES



0.26

1.77

0.26

2.29

0.22 0.61 0.20 0.61 0.22

1.86

1.42

CONCRETO CON

Fc 210kg/cm2

VIGA PERIMETRAL

4#4 AROS #3@20cm

REGILLA Y FLANGER

HIERRO FUNDIDO

VIGA PERIMETRAL

4#4 AROS #3@20cm

Ï300mm

DETALLE DE TRAGANTE PLUVIAL

ESCALA 1:25

SECCION A

TIPO A Y A

0.27 0.45 0.44

0.53

V
A

R
I
A

B
L

E

0.22

0.12

0.10

1
.
0

0
 
M
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O

0
.
6

0
 
M

I
N

I
M

O

Ï300mm

CONCRETO CON

Fc210Kg/cm2

0.72

REGILLA Y FLANGER

HIERRO FUNDIDO

VARILLA #4@15cm

DEJAR VARILLA #4

PARA CONTINUAR CHORREA

REPELLO SOBRE LOSA CON

DECLIVE DE TUBO DE ESCAPE

SECCION B

0.93 0.93

1.86

0.51

0.68

1.19

0.22 0.61 0.20 0.61 0.22

1.86

CONCRETO CON

fc=210 kg/cm

PLANTA

REJILLAS DE HF

B

B

3.000.501.002.00

2.5%

2.5%

SECCIÓN TÍPICA VÍA DE 10.00 m

ESCALA 1:50

RETIRO

L.C

SUPERFICIE DE

RODAMIENTO

ASFALTICO

3.00 1.00 2.00

RETIRO

7.001.50 1.50

0.50 0.50

ACERA

ZONA VERDE

CORDčN Y

CA¤O

ACERA

CORDčN Y

CA¤O

ZONA VERDE

10.00

0.50

SECCIÓN TÍPICA VÍA DE 10.00 m

SIN ESCALA

CARPETA ASFĆLTICA

SEGĐN ESPECIFICACIONES CR-2012

BASE GRANULAR

0.06

0.10

LASTRE COMPACTADO AL 91% P.M

3.1 3.1

6.2

RANURA

5.00

1.90

6.2

22.5

COSTILLAS

ASIENTOS

60.2 DIAMETRO EXTERIOR

CARA C

CARA D

MARCO Y TAPA PARA POZO

ESCALA 1:50

TAPA - VISTA INFERIOR

CARA A

CARA B

BAJO RELIEVE

TAPA DE HIERRO

FUNDIDO

MARCO DE

HIERRO FUNDIDO

60.2 DIAMETRO EXTERIOR

A A

Y

1998

S
E

R
V
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N
A

C
IO

N
AL
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L17.5

8.7

8.7

MARCO Y TAPA VISTA SUPERIOR

60.2 DIAMETRO EXTERIOR

TAPA

MARCO

3.7

30.6 8.7

78.6 DIAMETRO

CU¤A ATIESADORA

PROYECCIčN

2.5

3.7

8.7 30.6

11.8

13.6

MARCO SECCIÓN TRANSVERSAL

TUBERĉA DE AGUA PLUVIAL TIPO C-14 Ï INDICADO

SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA DEL SISTEMA PLUVIAL

POZO DE REGISTRO PLUVIAL, VER DETALLE

TRAGANTE PLUVIAL DOBLE, VER DETALLE

TUBERĉA DE "TRAGANTE A TRAGANTE" O DE "TRAGANTE A POZO"

DIRECCIčN DE FLUJO EN TUBERĉAS

B

C

10 cm

TUBERĉA PLUVIAL TIPO

NOVAFORT DIĆMETRO VARIABLE

FONDO DE

GAVETA

PAVIMENTO

40 cm

TIERRA SELECTA

COMPACTA AL 90%P.S

CAMA DE LASTRE CBR 30

O TIERRA SELECTA

COMPACTO AL 95% P.S

TERRENO

FIRME

DIĆMETRO DE TUBO (Ï INT.)

40 cm 50 cm 60 cm 75 cm 90 cm

ANCHO DE ZANJA ( B )

NIDO LATERAL ( C )

70 cm 85 cm 100 cm 120 cm 140 cm

15 cm 20 cm 20 cm 25 cm 30 cm

ZANJA Y RELLENO TUBERÍA PLUVIAL

SIN ESCALA

LA TUBERĉA PLUVIAL ENTRE TRAGANTES Y POZOS TENDRĆ UN DIĆMETRO

INTERNO DE 30 cm.

NOTAS DEL SISTEMA PLUVIAL

1

LA TUBERĉA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SE UBICARĆ EN EL COSTADO

SUR EN LAS AVENIDAS Y ESTE EN LAS CALLES, EN LA LĉNEA EQUIDISTANTE

ENTRE LA TUBERĉA SANITARIA Y EL CORDčN DE CA¤O.

2

EL AGUA PLUVIAL CORRERĆ POR CA¤O TIPO "PECHO PALOMA" HASTA

DECARGAR A LOS TRAGANTES.

3

LOS TRAGANTES SE DEBEN DEFINIR DE MANERA TAL QUE EL AGUA NO

RECORRA EN LOS CA¤OS UNA DISTANCIA MAYOR A 100 m.

4

1.60

0.20 1.20 0.20

0.62

0.15

0.40

GRADAS VAR.#4

CONCRETO CHORREADO

EN SITIO fc=210 Kg/cm

2

TUBO DE CONCRETO

MARCO Y TAPA, VER DET.

0.20

0.20

0.20

0.05

VARIABLE

DETALLE DE POZO PARA REGISTRO PLUVIAL

SIN ESCALA

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO

SITA:                                        FOLIO REAL:
# CATASTRO:
PROPIETARIO:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA CANTÓN

LÁMINA

DISTRITO

Edificio

Modelo PT-U-01

Elaborado por:

Unidad de Ejecución de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARÁ, ÚNICAMENTE, PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROTOTIPO
INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA LÁMINA, EL CUAL ES UNO
DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA
CUENTA DE PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA,
CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE AÑO BASE
DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.  NO PODRÁ SER
UTILIZADO PARA TRÁMITES DE CONSTRUCCIÓN, O DE NINGÚN
OTRO TIPO

DETALLES DE SISTEMA PLUVIAL

A-6JULIO - 2012INDICADA

PROFESIONAL COORDINADOR:

ICO-15697

NOMBRE:  ING. MARCIAL RIVERA  RODRÍGUEZ

FIRMA:

PROFESIONAL RESPONSABLE DE DISEÑO:

A-23564

NOMBRE:  ARQ. DEGANIT SANCHEZ ACEVEDO

FIRMA:
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Ćrea

Juegos

PREVISTA

DOMICILIARIA

POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD

PREVISTA

DOMICILIARIA

POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD

PREVISTA

DOMICILIARIA

POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD

PREVISTA

DOMICILIARIA

POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD

PVC SDR 26 10cmÏ

HIDRANTE SEGUN

NORMAS DEL INS

VAL VULA DE

COMPUERTA




INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO

SITA:                                        FOLIO REAL:
# CATASTRO:
PROPIETARIO:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA CANTÓN

LÁMINA

DISTRITO

Edificio

Modelo PT-U-01

Elaborado por:

Unidad de Ejecución de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARÁ, ÚNICAMENTE, PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROTOTIPO
INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA LÁMINA, EL CUAL ES UNO
DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA
CUENTA DE PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA,
CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE AÑO BASE
DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.  NO PODRÁ SER
UTILIZADO PARA TRÁMITES DE CONSTRUCCIÓN, O DE NINGÚN
OTRO TIPO

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE POTABLE

A-7JULIO - 2012INDICADA

PROFESIONAL COORDINADOR:

ICO-15697

NOMBRE:  ING. MARCIAL RIVERA  RODRÍGUEZ

FIRMA:

PROFESIONAL RESPONSABLE DE DISEÑO:

A-23564

NOMBRE:  ARQ. DEGANIT SANCHEZ ACEVEDO

FIRMA:



Base de concreto

Lastre bien compactado

V§lvula tipo compuerta

Caja de metal H.F.

200mmÏ

Tubo PVC 100mmÏ en §reas urbanas

5.77

4.92 0.85

Tubo madre

Cuneta de cord·n curvo

Empotramiento en concreto

Acera

1.02

1.36

Zona verde

Niple A.G. 100mm

Adaptador PVC A.G.

1.02

1.02

62mm (2-1/2") con rosca NTS de 7-1/2 hilos/pulg.

CONEXIÓN PARA HIDRANTE

SIN ESCALA

Tubo de concreto

NOTA:

Hidrante con dos bocas, una de ellas de 112mm

(4-1/2") con rosca NTS de 4 hilos/pulg. otra de

SUPERFICIE ASFĆLTICA

SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA DEL SISTEMA POTABLE

TUBERĉA DISTRIBUCIčN A COLOCAR PVC SDR 26 10cmÏ.

PREVISTA DOMICILIARIA SENCILLA 1.27 cmÏ POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD.

PREVISTA DE HIDRANTE hg 10cm Ï  Y VĆLVULA DE COMPUERTA.

NOTAS DEL SISTEMA POTABLE

1

LA PROFUNDIDAD LĉMITE ENTRE LA RASANTE TERMINADA Y LA CORONA

DEL TUBO DEBE SER DE 1.00 m.

2

3

4

5

6

LA TUBERĉA DE DISTRIBUCIčN SE COLOCARĆ AL OESTE DE LAS CALLES

Y AL NORTE DE LAS AVENIDAS, DISTANTE 165 cm DE LA ESPALDA DEL

CORDčN DE CA¤O.

LAS PREVISTAS DOMICILIARIAS SE DEBEN MARCAR EN EL CORDčN DE

CA¤O CON UNA CRUZ EN BAJO RELIEVE, REMATADO CON PINTURA ROJA.

EL SISTEMA GENERAL DE TUBERĉA SERĆ DE PVC, EXCEPTO LOS NIPLES

REQUERIDOS PARA LA INSTALACIčN DE HIDRANTES, VĆLVULAS O UNIONES

ESPECIALES, LA TUBERĉA PVC DEBE CUMPLIR EN GENERAL LAS SIGUIENTES

NORMAS DE CALIDAD: ASTM (D1784, D2466, D2672, D3139), ISO R-161-1.

PREVIO LA REALIZACIčN DE LA PRUEBA DE PRESIčN, SE DEBE VERIFICAR

QUE:

 A)  LOS ANCLAJES TENGAN AL MENOS TRES DĉAS DE CONSTRUIDOS.

 B)  LA TUBERĉA EST£ PARTICULARMENTE CUBIERTA, CON NO MENOS

       DE 30 cm DE RELLENO COMPACTO.

 C)  LAS JUNTAS CEMENTADAS TENGAN AL MENOS 24 HORAS DE HABER

       SIDO REALIZADAS.

DADAS LAS CARACTERĉSTICAS T£CNICAS DE LA TUBERĉA, LA PRUEBA DE

PRESIčN DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES PAUTAS:

  A)  SE REALIZA DESDE EL PUNTO MĆS BAJO DEL SISTEMA.

  B)  LA TUBERĉA SE LLENA LENTAMENTE Y A BAJA PRESIčN

        (MĆXIMO 1kg/cm2).

 C)   SE AUMENTA LA PRESIčN HASTA 10 kg/cm2 (150psi) QUE REPRESENTA

        1.5 VECES LA PRESIčN DE TRABAJO DE LA TUBERĉA.

 D)    UNA VEZ ESTABILIZADALA PRESIčN, SE ESPERA QUINCE MINUTOS

         PARA VOLVER A LA PRESIčN DESEADA, LA CUAL DEBE MANTENERSE

         INVARIABLE POR LO MENOS DURANTE UNA HORA.

Tubo PVC 100mmÏ SDR 26

DETALLE TÍPICO PREVISTA AGUA POTABLE

SIN ESCALA

TUBO PVC 13mmÏ SDR 26

TUBO PVC 13mmÏ SDR 26

TUBERĉA PRINCIPAL

.80 min.

vaiable

VĆLVULA TIPO COMPUERTA

RETIRO

TUBO CONCRETO 150 mm

CAJA DE METAL H.F

PAVIMENTO

CAJA PARA VÁLVULAS

SIN ESCALA

LASTRE COMPACTADO

ANCLAJE DE TUBERÍA POTABLE

SIN ESCALA

ANCLAJE DE FIJACIčN

VARILLA #4@0.50m; EN

TODO CAMBIO DE DIRECCIčN

RELLENO COMPACTADO

TERRENO NATURAL

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO

SITA:                                        FOLIO REAL:
# CATASTRO:
PROPIETARIO:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA CANTÓN

LÁMINA

DISTRITO

Edificio

Modelo PT-U-01

Elaborado por:

Unidad de Ejecución de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARÁ, ÚNICAMENTE, PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROTOTIPO
INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA LÁMINA, EL CUAL ES UNO
DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA
CUENTA DE PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA,
CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE AÑO BASE
DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.  NO PODRÁ SER
UTILIZADO PARA TRÁMITES DE CONSTRUCCIÓN, O DE NINGÚN
OTRO TIPO

DETALLES SISTEMA PLUVIAL

A-8JULIO - 2012INDICADA

PROFESIONAL COORDINADOR:

ICO-15697

NOMBRE:  ING. MARCIAL RIVERA  RODRÍGUEZ

FIRMA:

PROFESIONAL RESPONSABLE DE DISEÑO:

A-23564

NOMBRE:  ARQ. DEGANIT SANCHEZ ACEVEDO

FIRMA:
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1

1

2

3

BEBEDERO DE AGUA

A 90 cm DE ALTURA




MALLA 2.00 m ALTURA

4.00

NOTA:

CAJA ARENA, ESPACIO UTILIZADO 16.00m

AREA DE 4.00X4.00, CON MURETE DE .30m.

DE ALTURA, CONSTRUIDO CON LADRILLO DE

BARRO.

2

.30

4.00

CAJA DE ARENA

SIN ESCALA
3

Barra en tubo de 50mmÏ los sube y baja

llevar§n tubo doble de 13mmÏ y asientos

de madera, piso con arena.

Espacio utilizado 5.00x6.00m = 30.00mĮ

6.00

6.00

SUBE Y BAJA

SIN ESCALA
2

LIMITE DE

RECINTO

4.00

1.00

ARENA

NOTA

TUBO DE HG DE 5cm.Ï EN

EXTERIOR Y DE 2.5cm.Ï EN

EL INTERIOR, CON ESPACIOS  

DE 40 cm.

3.50

.50

2.50

ESCALERA HORIZONTAL

SIN ESCALA
1

Malla cicl·n #10

2.50

A

A

2.00

0.30

SECCION A - A

Tubo de HG

de 5cmÏ

Concreto 210kg/cmĮ

0.25

ELEVACIÓN TIPICA DE MALLA

SIN ESCALA

DETALLE DE ELEVACIÓN DE BEBEDERO

SIN ESCALA

0.10

0.05

0.05

0.13 0.15 0.13

0.40

0.50

0.65

0.03

0.40

LLAVE DE CHORRO

TUBO DE Ï=12.5mm

CONCRETO

0.78

CONEXIčN A

LA PREVISTA

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO

SITA:                                        FOLIO REAL:
# CATASTRO:
PROPIETARIO:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA CANTÓN

LÁMINA

DISTRITO

Edificio

Modelo PT-U-01

Elaborado por:

Unidad de Ejecución de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARÁ, ÚNICAMENTE, PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROTOTIPO
INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA LÁMINA, EL CUAL ES UNO
DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA
CUENTA DE PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA,
CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE AÑO BASE
DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.  NO PODRÁ SER
UTILIZADO PARA TRÁMITES DE CONSTRUCCIÓN, O DE NINGÚN
OTRO TIPO

DISEÑO DE SITIO DE JUEGOS INFANTILES
DETALLES CONSTRUCTIVOS

A-9

ICO-15697

NOMBRE:  ING. MARCIAL RIVERA  RODRÍGUEZ

FIRMA:

JULIO - 2012INDICADA

PROFESIONAL RESPONSABLE DE DISEÑO:

A-23564

NOMBRE:  ARQ. DEGANIT SANCHEZ ACEVEDO

FIRMA:

PROFESIONAL COORDINADOR:
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INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO

SITA:                                        FOLIO REAL:
# CATASTRO:
PROPIETARIO:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA CANTÓN

LÁMINA

DISTRITO

Edificio

Modelo PT-U-01

Elaborado por:

Unidad de Ejecución de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARÁ, ÚNICAMENTE, PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROTOTIPO
INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA LÁMINA, EL CUAL ES UNO
DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA
CUENTA DE PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA,
CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE AÑO BASE
DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.  NO PODRÁ SER
UTILIZADO PARA TRÁMITES DE CONSTRUCCIÓN, O DE NINGÚN
OTRO TIPO

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN
TABLA RESÚMEN
TABLA DE COORDENADAS Y AZIMUT EN POSTES

E-10JULIO - 2012INDICADA

PROFESIONAL COORDINADOR:

ICO-15697

NOMBRE:  ING. MARCIAL RIVERA  RODRÍGUEZ

FIRMA:

PROFESIONAL RESPONSABLE  DEL DISEÑO ELÉCTRICO:

IE-15815

NOMBRE:    ING. ELEONEL ARGUEDAS VEGA

FIRMA:
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POSTES RED EXISTENTE

POSTE DE CONCRETO VESTIDO DE 15 M A INSTALAR

LĉNEA PRIMARIA MONOFĆSICA A COLOCAR 2 X 3/0 AWG AAAC Aluminio

LĉNEA SECUNDARIA A COLOCAR 3x 3/0 AWG AAAC Aluminio en pentagrama

ANCLA Y RETENIDA A INSTALAR

TRANSFORMADOR 13,2 Kv/ 120/24V DE 75 kVA A INSTALAR

LUMINARIA A INSTALAR TIPO COBRA 240 V, 250 W

VARILLA PARA TIERRA A INSTALAR

V. T.

SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO

SITA:                                        FOLIO REAL:
# CATASTRO:
PROPIETARIO:

CONTENIDO

ESCALA FECHA

PROVINCIA CANTÓN

LÁMINA

DISTRITO

Edificio

Modelo PT-U-01

Elaborado por:

Unidad de Ejecución de Proyectos

ESTE PLANO SE UTILIZARÁ, ÚNICAMENTE, PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROTOTIPO
INDICADO EN EL CAJETIN DE ESTA LÁMINA, EL CUAL ES UNO
DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA
CUENTA DE PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA,
CONSIDERADA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE AÑO BASE
DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.  NO PODRÁ SER
UTILIZADO PARA TRÁMITES DE CONSTRUCCIÓN, O DE NINGÚN
OTRO TIPO

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MEDIANA TENSIÓN
SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA
DETALLE DE MON TAJE DE TRANSFORMADOR

E-11JULIO - 2012INDICADA

PROFESIONAL COORDINADOR:

ICO-15697

NOMBRE:  ING. MARCIAL RIVERA  RODRÍGUEZ

FIRMA:

PROFESIONAL RESPONSABLE  DEL DISEÑO ELÉCTRICO:

IE-15815

NOMBRE:    ING. ELEONEL ARGUEDAS VEGA

FIRMA:


